


Connector op 
elektronica-
kaart

Motorvoeding (rode kabel): 315 VDC

Niet gebruikt

Niet gebruikt

P.0V (referentie potentieel – zwarte kabel)

Stuurspanning (15 VDC) (witte kabel)

Rotatiespanning van 1 tot 6 VDC (0 V met motor UIT / 2,5 V met motor AAN) (gele kabel)

Retourspanning van de ventilatiemotor (8,4 VDC blauwe kabel)




















